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La obra se ubica al Noroeste de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del Chaco, Argentina. Está localizada entre la Av. Sabín, sobre 
la calle pompeya. 

Consiste en una vivienda familiar de cuatro integrantes de dos plantas, utilizándose la planta baja para comercio como una panadería, 
heladería y confitería familiar.   

Proyecto 
 VIVIENDA FAMILIAR C/HELADERIA-PANADERIA-CONFITERIA
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Este proyecto es la refacción de una vivienda de 65m2 que forma parte 
del Barrio Wilde, construida hace 9 años a pedido del propietario. 
El nuevo programa cuenta con:
PB→ Cafetería-Heladería-Panadería
PA→ 4 Dormitorios, 1 Baño, Cocina-Comedor-Estar y Lavadero.
Como peculiaridad, la vivienda cuenta con un montacarga debido a la 
incapacidad del hijo menor de poder acceder por las escaleras hacia la 
vivienda familiar en PA.
Para el estilo integral de la vivienda, se tuvo como referencia un lenguaje 
minimalista, y para la disposición de los locales, se tuvo en cuenta el 
clima de la región buscando las mejores orientaciones.
La siguiente propuesta busca el confort interno mediante estrategias 
pasivas y activas que nos ayuden a alcanzarlo y a su vez, disminuyendo 
los costos de la obra.
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Zona I: Muy cálida .
Ia – seca 
Ib - húmeda

Zona II: Cálida. 
IIa – seca 
IIb - húmeda

Zona III: Templado cálido. 
IIIa – seca 
IIIb - húmeda   

De acuerdo a estos datos, la obra se 
encuentra emplazada dentro de la Zona 
I-Ia lo cual nos da características de:

● Temperatura efectiva corregida 
media, en el día típicamente 
cálido, superiores a 26,3ºC.  

●  En el verano todos los sectores 
presentan valores de 
temperatura máxima superiores 
a 34ºC y valores medios 
superiores a 26ºC, con 
amplitudes térmicas siempre 
inferiores a los 15ºC.  

●  El período invernal es poco 
significativo con temperaturas 
medias durante el mes más frío 
superiores a los 12ºC

Zona IV: Templada Fría.
IIVa – de montaña 
IVb – de máxima irradiancia 
IVc – de transición 
IVd - Marítima  

Zona V: Fría. 

Zona VI: Muy Fría. 

ZONAS

Energía Solar y Meteorología Superficial “Gaisma”.
Conocer las distintas variables atmosfericas a lo largo del año, por mes, y un promedio del mismo.
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Análisis Climático



ENERGÍAS PASIVAS

SIST. CONSTRUCTIVO - 
VEGETACIÓN
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ORIENTACIÓN Y VEGETACIÓN

FACHADA ESTE: Sol 
agradable hasta las 10am donde 
comienzan a ascender las altas 
temperaturas, y falta del mismo 
durante el periodo de la tarde. 
Ubicación de estares para 
ingerir los alimentos.

FACHADA NORTE: 
Mayor tiempo de radiación 
solar, por ello se dispuso de 
núcleos humedos.

FACHADA SUROESTE: 
Mayor profundidad solar 
durante la tarde y sombra por la 
mañana. En Verano el sol es 
abundante, por ello se ubicaron 
las cocinas.
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FACHADA ESTE: Sol 
agradable hasta las 10am donde 
comienzan a ascender las altas 
temperaturas, y falta del mismo 
durante el periodo de la tarde. 
Ubicación de habitaciones para 
aprovechar esta luz durante la 
mañana.

FACHADA NORTE: 
Mayor tiempo de radiación 
solar, por ello se cuenta con 
vegetación para disminuir su 
impacto sobre las habitaciones.

FACHADA SUROESTE: 
Mayor profundidad solar 
durante la tarde y sombra por la 
mañana. En Verano el sol es 
abundante y molesto, por ello 
se ubicaron las cocinas y 
estares, que son actividades de 
tarde/noche. 



ESTUDIO DE ASOLEAMIENTO
Para el estudio del asoleamiento se realizó un modelo 3D en 

programas informáticos junto a la posibilidad de geolocalizar el proyecto. De 
esta manera logramos deducir el asoleamiento sobre la fachada SUR-OESTE y 
verificar que sea óptima. 

Se realizó el hecho durante distintos horarios de fase solar para 
identificar las sombras proyectadas dentro del lote.

MAÑANA

Se observa que la fachada se 
encuentra bajo sombra, 
manteniendo temperaturas 
agradables durante este periodo 
de tiempo.

MEDIODÍA

Se observa que la fachada se 
encuentra con presencia de 
radiación solar, pero las aberturas 
se encuentran protegidas por la 
sombra proyectada por la 
vegetación.

TARDE

Se observa que la fachada se 
encuentra con muy poca 
incidencia solar, aprovechando 
la sombra al máximo durante los 
meses de verano.
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Para el sector de ingreso a la vivienda se puede optar por un 
Fresno, de hoja caduca, de copa mediana y altura de 3-6m, que permita 
sombra durante verano y primavera. A su vez, posee un tronco limpio 
hasta 2,5m que permite un paso de las personas sin obstáculos.

La altura permite la incidencia de radiación directa sobre el 
colector solar, sin provocar sombra.

La vegetación planteada son árboles autóctonos de hoja 
caduca, permitiendo mayor ingreso del sol durante el otoño e invierno, y 
dificultando el paso del mismo durante primavera y verano, donde 
renuevan sus hojas formando una copa frondosa para proteger a la 
vivienda del calor.
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AISLAMIENTO TÉRMICO
CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA

CÁLCULO DE TRANSMITANCIA TÉRMICA DE MURO

  

K diseño de verano (1/R) = 0,33 W/m
Superficie exterior: Gris Claro
Coeficiente de absorción pintura color gris claro= 0,45 (Tabla 8. Norma 
IRAM 11605)
Para coeficientes menores a 0,60 se debe incrementar los valores de 
transmitancia térmica máximo admisible en un 20%

 K máximo nivel A verano= 0,45 + incremento 20%= 0,54 W/m2.k             
K de diseño 0,33 W/m2.k

Resultado= 0,54 > 0,33 => VERIFICA NIVEL A

GRADIENTE TÉRMICO MURO
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CÁLCULO DE TRANSMITANCIA CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA
 

K diseño de verano (1/R) = 0,214 W/m2.k
Superficie exterior: Chapa Galvanizada
Coeficiente de absorción chapa galvanizada= 0,50 (Tabla 8. Norma IRAM 
11605)
Para coeficientes menores a 0,60 se debe incrementar los valores de 
transmitancia térmica máximo admisible en un 30%

 K máximo nivel A verano= 0,18 + incremento 30%= 0,234 W/m2.k
K de diseño= 0,214 W/m2.k

Resultado= 0,234 > 0,214 => VERIFICA NIVEL A
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CÁLCULO DE TRANSMITANCIA DE LOSA ALIVIANADA

  

K diseño de verano (1/R) = 0,536 W/m2.k
Superficie exterior: Color Beige
Coeficiente de absorción color beige= 0,35 (Tabla 8. Norma IRAM 11605)
Para coeficientes menores a 0,60 se debe incrementar los valores de transmitancia 
térmica máximo admisible en un 30%

 K máximo nivel B verano= 0,45 + incremento 30% = 0,585 W/m2.k
K de diseño= 0,536 W/m2.k

Resultado= 0,585 > 0,536 => VERIFICA NIVEL B

GRADIENTE TÉRMICO LOSA
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DETALLES PUENTES TÉRMICOS

UNIÓN ENTRE PARED Y LOSA DE ENTREPISO

   DETALLES PUENTES TÉRMICOS
UNIÓN ENTRE PARED Y LOSA DE ENTREPISO
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DETALLES PUENTES TÉRMICOS
UNIÓN ENTRE PARED Y LOSA DE ENTREPISO



ENERGÍAS 
ACTIVAS

COLECTOR SOLAR - 
TERMOTANQUE
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COLECTOR/TERMOTANQUE SOLAR

Mediante la incorporación de un colector solar disponible, en lo 
posible en el mercado local, se buscará aprovechar el calor proveniente del 
sol para ACS y ser utilizada para baños y cocinas tanto de la vivienda como 
del local comercial, con mayor frecuencia de uso en dicho comercio. 

El tipo de colector a adoptar es un EVG240 comercializado por la 
empresa Ever Green. Es un calefón solar de capacidad de almacenamiento 
en un tanque de 240L. Está formado por un depósito (tanque) acumulador 
aislado térmicamente, provisto por una resistencia eléctrica para suplir las 
ausencias prolongadas del sol y por colectores de tubos al vacío de flujo 
directo, los cuales son un conjunto de tubos cilíndricos (21 en total) por los 
que circula el agua que debe ser calentada.

Este conjunto de tubos expuesto al sol transfiere el calor al agua, 
y por efecto termosifón, esta asciende hasta depositarse en la parte 
superior del tanque, donde se reserva el agua ya caliente. El tanque de 
reserva hace de conector, comunicando dichos tubos.
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Invierno – Mes de julio 
Hora: 10:00hs 

Invierno – Mes de julio 
Hora: 12:00hs 

Invierno – Mes de julio 
Hora: 17:00hs 

Invierno – Mes de julio 
Hora: 09:00hs 

Invierno – Mes de julio 
Hora: 12:00hs 

Invierno – Mes de julio 
Hora: 17:00hs 
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La orientación más favorable es el Norte, pero en caso de no ser posible se debe asegurar su orientación hacia el punto con mayor incidencia de 
sol sobre la superficie y durante mayor tiempo posible de la misma. Otro factor a tener en cuenta es el tipo de cubierta de la vivienda, en nuestro caso 
dicha cubierta está compuesta por chapa galvanizada y losa.
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• Orientación Norte, sobre techo de losa, el cual demuestra ser la superficie con mayor incidencia solar durante el periodo de Invierno. 
• Evita las sombras proyectadas por los Tanques de Reserva y la contrapendiente de la cubierta de Chapa Galvanizada, asegurando una buena 

orientación para la obtención de radiación solar.
• La inclinación dada será de 37 grados, teniendo en cuenta las horas de captación solar diaria para un colector o panel con una inclinación de latitud 

+ 10º durante el mes de Junio para algunas ciudades de la República Argentina: Resistencia 27º 27´

1. Consumo Anual: 128,480 lts/año
2. Temperatura del ACS: 50grados ( de esta forma se minimiza el derroche al regular con agua fría al estar muy caliente).
3. Demanda Energética Total Anual necesaria para calentar la demanda de ACS:  4,076.238 Kwh/año
4. Demanda de energía anual a cubrir con la energía solar, EACS solar (50%) : 2,038.12 Kwh/año
5. Costo del Equipo ( +5% del total para envio):  $31500 
6. Costo del mantenimiento: $157/año
7. Ahorro por Consumo: 2,785.23 Kwh/año 
8. Valor económico de la energía no consumida: $6,807.32 $/año
9. Beneficio Anual( menos el mantenimiento):  $6650.32/año 

10. Amortización ((Inversión inicial + costo de instalación) / Beneficio anual): 5.6 > 6 años

Calculo de colector solar / 1 Captador Conclusión

Con una vida útil de 
16-20 años y una 
amortización entre 5-6 
años, el sistema resulta 
ser rentable.
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OTRAS POSIBILIDADES: BIODIGESTOR. BIOMASA.

BIODIGESTOR DE DOMO FIJO   (CHINO)                                                                   BIODIGESTOR DEL DOMO FLOTANTE (HINDÚ)
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MUCHAS 
GRACIAS!!!


